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Производство электроэнергии, оказывает влияние на окружающую 
природу и среду человека.  
В данной работе мы обратили внимание на солнечную энергию. В 
настоящее время данная отрасль динамично развивается с технологических и 
экономических позиций и внедряется по всему миру. Достоинства такого вида 
энергии очевидны: солнечный свет как энергоноситель - доступен в любой 
точке земного шара.  О развитии технологий применения и повсеместным 
распространением данной отрасли свидетельствуют ниже приведенные данные. 
Себестоимость солнечной энергии в США за последние пять лет 
сократились на 60%, а через три года сравняется с затратами на производство 
энергии из традиционных источников. По подсчетам Администрации 
энергетической информации США, себестоимость 1 кВт×ч на солнечной 
станции — около 21 цента, а на новых газовых электростанциях 
комбинированного цикла — около 6 центов. [5] 
Крупнейший мировой производитель солнечной электроэнергии 
FirstSolar сообщила, что к 2014 г. может довести цену поставки 1 кВт ч до 10-12 
центов, что сравнимо с ценой на газовых станциях. Для этого необходимо 
сократить расходы на покупку солнечных модулей. 
Таким образом, по прогнозам специалистов, солнечные электростанции 
Америки уже через три года смогут наравне конкурировать с 
газогенераторными. Причем главными помощниками в выходе экологически 
чистой энергии на общий рынок станут не государственные субсидии, а 
значительное снижение стоимости производства. 
Калифорния, показывающая самый высокий уровень роста производства 
энергии с помощью солнечных батарей, уже к 2020 году намерена покрыть 
треть своего рынка возобновляемыми источниками. На данный момент 
мощности штата оцениваются в 300 МВт, а запланированный объем 
производства солнечной энергии составляет 16,5 тыс. МВт×ч. [2] 
В Германии совокупная мощность всех солнечных электростанций, по 
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данным Европейской ассоциации солнечной энергетики, составила 18 000 МВт, 
что говорит о её мировом лидерстве в данной сфере. Себестоимость солнечной 
и традиционной энергии сравняется в течение двух лет. В Германии действует 
одна из наиболее успешных схем поддержки ВИЭ - это так называемый feed-
intariff, фиксированный тариф на электроэнергию от генераторов на основе 
ВИЭ. Он позволил солнечной энергетике развиваться колоссальным темпами, - 
только в 2011 году было введено более 8 ГВт мощностей солнечных 
фотоэлектрических установок.В 2010 году в Европе по объему вводов новой 
мощности первое место заняли газовые станции, а второе с небольшим 
отрывом - солнечные, только потом все остальные. Все это - результат 
успешных мер государственной поддержки. 
Что касается нагрузки для потребителей, сейчас в Германии действует 
более 60 ГВт ветровых и более 18 ГВт солнечных мощностей. Счета за 
электроэнергию увеличились в среднем на 1,5 евро в месяц, в пересчете на 
рубли - 60 рублей на каждого потребителя. [2] 
В России солнечной энергетики практически нет — все мощности 
составляют около 1 МВт. Паритет между солнечной и традиционной энергией 
тоже возможен, если мощности первой будут превышать несколько сотен 
мегаватт. А это сложно представить — солнечных дней в России меньше, чем в 
Европе. Также к развитию новых технологий иногда подталкивает отсутствие 
энергоресурсов, которые в будущем будут конкурентоспособнее, чем нефть и 
газ. В России данное обстоятельство отсутствует, поскольку есть ископаемые 
энергоресурсы. [2] 
Ключевым фактором в нашей работе является проблема автономного 
электроснабжения потребителя 2 категории, экологически чистого района села 
Молчаново, решить которую мы беремся с использованием солнечной 
энергетики. В роли объекта электроснабжения выступает поликлиника села 




1. Объект и метода исследования. 
Объектом исследования является автономные комплексы 
электроснабжения на базе дизель-генераторов и фотоэлектрических станций с 
применением литий-ионных накопителей электрической энергии. 
Методы исследования: 
- изучение и анализ литературы; 
- теоретический анализ; 
- математические и статистические методы; 
- методы моделирования. 
 
2. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 
В настоящее время перспективность научно-технического проекта 
определяется не столько масштабом открытия, оценить которое на первых 
этапах жизненного цикла высокотехнологического и ресурсоэффективного 
продукта бывает достаточно трудно, сколько коммерческой ценностью 
разработки. Оценка коммерческой ценности разработки является необходимым 
условием при поиске источников финансирования для проведения 
проектирования и коммерциализации его результатов. 
Темой научно-технического проекта является «Применение литий-
ионных накопителей электрической энергии в автономных комплексах 
электроснабжения на базе дизель-генераторов и фотоэлектрических станций». 
Результат проектирования предполагает использование автоматизированных 
автономных комплексов в объектах, централизованное электроснабжение 
которых невозможно или экономически нецелесообразно. 
Целью данного раздела является определение перспективности и 
успешности научно-технического проекта, оценка его эффективности и уровня 
возможных рисков. Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи: 
 Оценить конкурентоспособность инженерного решения; 
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 Осуществить планирование этапов выполнения НТП; 
 Рассчитать бюджет НТП; 
 Произвести оценку экономической эффективности НТП. 
 
2.1. Предпроектный анализ 
2.1.1. Технико-экономическое обоснование проекта 
Существуют в России населенные пункты, централизованное 
электроснабжение которых отсутствует или экономически нецелесообразно. 
Такие поселки обычно питаются от дизельных электростанций, которые 
требуют больших капиталовложений из-за необходимости постоянного 
транспорта топлива. 
Вышеперечисленные обстоятельства приводят к необходимости поиска 
иных источников электроэнергии с минимальным сервисным обслуживанием и 
более низкими материальными затратами. 
В рамках настоящего научно-технического проекта предлагается 
разработать автономный комплекс электроснабжения с применением литий-
ионных аккумуляторов на базе дизельной и солнечной электростанций. Данная 
схема позволит существенно снизить себестоимость электроэнергии в 
основном за счет снижения расхода топлива дизель-генераторов. 
Основными потребителями данного проекта могут быть населенные 
пункты и объекты предприятий, находящиеся в децентрализованных районах. 
 
2.1.2. SWOT- анализ проекта 
SWOT-анализ – метод стратегического планирования, используемый для 
оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все 
факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses 
(слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Метод 
включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних 
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факторов, способствующих её достижению или осложняющих его. 
Сильные стороны – факторы, характеризующие конкурентоспособную 
сторону научно-исследовательского проекта. Сильные стороны 
свидетельствуют о том, что у проекта есть отличительное преимущество или 
особые ресурсы, являющиеся особенными с точки зрения конкуренции.  
Слабые стороны – недостатки, упущения или ограниченности научно-
исследовательского проекта, которые препятствуют достижению его целей. Это 
то, что плохо получается в рамках проекта или где он располагает 
недостаточными возможностями или ресурсами по сравнению с конкурентами. 
Возможности включают в себя любую предпочтительную ситуацию в 
настоящем или будущем, возникающую в условиях окружающей среды 
проекта. 
Угроза представляет собой любую нежелательную ситуацию, 
тенденцию или изменение в условиях окружающей среды проекта, которые 
имеют разрушительный или угрожающий характер для его 
конкурентоспособности в настоящем или будущем. 
Таблица 2.1 – Матрица SWOT 
 Сильные стороны: 
С1. Энергоэффективность и 
экологичность 
технологии; 




С3. Отсутствие конкурентов 
(нет аналогов в РФ); 
С4. Обширная сфера 
применения. 
Слабые стороны: 
Сл1. Высокая рыночная 
стоимость 
оборудования; 
Сл2. Пассивность целевой 
группы; 








В1. Расширение круга 
клиентов, 
географической зоны; 
В2. Большой потенциал при-





на новый продукт за 
счет экономии на 
топливе. 
Благодаря актуальности и 
обширной сфере 
применения, высокий спрос 
и возможность создания 




применения SCADA систем 
в технологическом процессе, 











Продолжение таблицы 2.1 
Угрозы: 
У1. Низкий уровень входа на 
рынок. 
У2. Появление конкурентов. 
У3. Ухудшение 
экономической 
ситуации и уменьшение 
целевой аудитории.  








потребителей приводит к 
затруднению входа на рынок 
 




 С1 С2 С3 С4 
В1 + + + + 
В2 – – – – 
В3 + + - + 
При анализе данной интерактивной таблицы можно выявить следующие 
коррелирующие сильных сторон и возможности: В1С1С2С3С4, В3С1С2С4. 






 Сл1 Сл2 Сл3 
В1 – – – 
В2 – – – 
В3 – – – 
Коррелирующие слабые стороны и возможности не выявлены. 




 С1 С2 С3 С4 
У1 – – – – 
У2 – + – + 
У3 0 – – – 
При анализе данной интерактивной таблицы можно выявить следующие 
коррелирующие сильных сторон и угроз: У2С2С4. 
 
 
Таблица 2.5 –  Интерактивная матрица проекта 
Угрозы проекта 
проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 
У1 + + – 
У2 – – + 
У3 + – – 
При анализе данной интерактивной таблицы можно выявить следующие 
коррелирующие слабых сторон и угроз: У1Сл1Сл2, У2Сл3 и У3Сл1. 
Таким образом, данное научно-технический проект имеет высокий 
потенциал и широкий круг потребителей. 
 
2.2. Планирование работ по научно-техническому проекту 
Планирование проекта – это составление календарных планов выполне-
ния комплексов работ, определение денежных средств, необходимых для их ре-
ализации, а также трудовых и материальных ресурсов. 
Основные задачи планирования: 
1. Взаимная увязка работ проекта; 
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2. Согласование выполнения отдельных этапов работ во времени, 
определение их длительности и обеспечение их выполнения в 
установленные сроки; 
3. Определение общего объема работ и потребных для его выполне-
ния денежных, материальных и трудовых ресурсов; 
4. Распределение общего объема работ между исполнителями. 
При графическом методе планирования на основе расчета трудоемкости 
и календарной продолжительности выполнения всех включенных в план работ 
с учетом их взаимосвязи и последовательности выполнения во временном мас-
штабе (соответствующим производственному календарю планируемого года) 
строится графическая модель комплекса работ в виде линейной диаграммы, в 
которой положение и длина каждой линии характеризует дату начала 
(окончания) и продолжительность выполнения каждой работы.  На основе 
линейного графика определяется общая продолжительность всего комплекса 
работ [1]. 
Определение трудоемкости и продолжительности работ осуществляется 
на основе отраслевых нормативов, типовых норм на разработку 
конструкторской документации, а для работ, обладающих большой 
неопределенностью на основе вероятностных (экспертных) методов, широко 
используемых в СПУ. 
Таблица 2.6 – Этапы реализации проекта 





































энергии в больнице 






45 15.03.2016 29.04.2016 РП, И 
Результаты планирования показали, что время, затраченное на 
проектирование для инженера (И) составило 574 дня, для руководителя проекта 
(РП) – 183 дня.  



































31 30 151 31 92 30 123 29 31 30 
Номер вида 
работ 
                  
 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
      – руководитель проекта;       – инженер. 





2.3. Смета затрат на научно-техническое проектирование 
2.3.1. Амортизация оборудования для НТП 
Амортизация – это процесс периодического переноса начальной 
стоимости основного средства или нематериального актива 
на производственные, коммерческие или общехозяйственные расходы – 
в зависимости от того, как этот актив используется. 
Таблица 2.8 – Стоимость оборудования по состоянию на 01.04.2015 г. 
№ Наименование 





1 Прибор Ресурс ПКЭ-1.5 [2] 52,000 1 52,000 
2 
Компьютер с периферией и 
предустановленным программным 
обеспечением [3] 
25,000 1 25,000 
Итого по статье 77,000 
 
 







   
 
 
где Тисп.обор – время использования оборудование, дни;  
Cобор –  стоимость оборудования, тыс. руб.;  



















45 1,257 56,565 
Инженер 45 0,646 29,070 
Итого 583,393 
Статья включает основную заработную плату работников, непосред-
ственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 
дополнительную заработную плату: 
зп осн допЗ З ;З    
где   Зосн – основная заработная плата; 
Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 









где   Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-технического 
персонала, раб. дн.  
Расчет баланса рабочего времени приведен в таблице 4.10. 
 
Таблица 2.10 – Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени Руководитель проекта Инженер 
Календарное число дней 365 365 
Количество нерабочих дней 
- выходные дни 







Потери рабочего времени 
- отпуск 







Действительный годовой фонд рабочего времени 229 226 
Месячный должностной оклад работника:             
рдпртсм )1(ЗЗ kkk   
где   Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 
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kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5; 
kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 
Расчёт основной заработной платы приведён в таблице 4.11. 















28,924 0,3 0,5 1,3 67,682 1,257 229 287,853 
Инженер 14,874 0,3 0,3 1,3 30,938 0,646 226 145,996 
Итого 433,849 
Тарифные ставки были приняты на основании данных опубликованных 
в [4]. 
 
2.3.3. Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
В данную статью включается сумма выплат, предусмотренных законо-
дательством о труде, например, оплата очередных и дополнительных отпусков; 
оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных 
обязанностей; выплата вознаграждения за выслугу лет и т.п. (в среднем – 12 % 
от суммы основной заработной платы). 
Дополнительная заработная плата рассчитывается исходя из 10-15% от 
основной заработной платы, работников, непосредственно участвующих в вы-
полнение темы: 
доп доп оснЗ З ,k   
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы. 
Дополнительная заработная плата для руководителя: 
допЗ 0,12 287,853 34,542 тыс. руб.    
Дополнительная заработная плата для инженера: 
допЗ 0,12 145,996 17,520 тыс. руб.    
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2.3.4. Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ  
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(27,1 % [5]) на пенсионный фонд, фонд обязательного 
медицинского страхования и пр.  
Таблица 2.12 – Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнитель 
Основная заработная 
плата, тыс. руб. 
Дополнительная 
заработная плата, тыс. руб. 
Руководитель проекта 287,853 34,542 
Инженер 145,996 17,520 
Коэффициент отчислений 0,271 
Итого 




2.3.5. Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д.  
Их величина определяется по следующей формуле: 
накл нрЗ ( . )затраты на тех проект k  , 
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 





2.3.6. Формирование сметы научно-технического проекта 
Рассчитанная величина затрат технического проекта является основой 
для формирования бюджета затрат проекта, который при формировании 
договора с заказчиком защищается организацией в качестве нижнего предела 
затрат на разработку технической продукции. 
Определение сметы затрат на технический проект приведено в 
таблице 2.13. 
Таблица 2.13 – Определение сметы затрат на технический проект 





1 Амортизация оборудования для НТП 11,898 1,63 
2 Затраты по заработной плате исполнителей проекта 485,911 66,54 
3 Отчисления на социальные нужды 131,682 18,03 
4 Накладные расходы 100,719 13,79 
 
Итого 730,210 100,00 
Таким образом, смета затрат на разработку технического проекта со-
ставляет 730,210 тыс. руб., из которых более половины (66,54%) составляют 
затраты на оплату труда.  
 
2.4. Определение целесообразности и эффективности научного 
исследования 
2.4.1.  Определение ресурсоэффективности проекта 
Определение эффективности происходит на основе расчета интеграль-
ного показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связа-
но с определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективно-
сти и ресурсоэффективности. Так как определение финансовой эффективности 
не представляется возможным в данном случае, произведем оценку ресурсоэф-
фективности научной разработки. Сравнение разработанного метода было про-
изведено с двумя ближайшими аналогами. 
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Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполне-
ния объекта исследования можно определить следующим образом:  
рi i iI a b   
где Ipi – интегральный показатель ресурсоэффективности;  
ai – весовой коэффициент разработки;  
bi – балльная оценка разработки, устанавливаем экспертным путем по вы-
бранной шкале оценивания. 
Для нормального функционирования данного метода необходимо при-
нять ряд критериев. В данном случае выбираем следующие: 
 надежность – бесперебойное снабжение потребителей электро-
энергией надлежащего качества; 
 гибкость – комплекс электроснабжения должен быть рассчитан на 
«рост» в случае необходимости увеличения нагрузки; 
 безопасность – это свойство комплекса электроснабжения 
сохранять с некоторой вероятностью безопасное состояние при 
выполнении заданных функций в условиях, установленных 
нормативно-технической документацией (монтаж, эксплуатация и 
проведение ремонтных работ); 
 простота эксплуатации – комплекс электроснабжения должен 
обеспечиваться рациональным расположением элементов, 
ясностью и простотой схемы, чтобы персонал даже средней 
квалификации мог успешно выполнять все необходимые 
операции; 
 экономичность – комплекс электроснабжения должен быть 
выполнен таким образом, чтобы затраты на его создание, 
эксплуатацию и развитие были минимальными при условии 
соблюдения требований гибкости, безопасности и надежности. 
После выбора критериев оцениваем их по 5-и бальной шкале и 
определяем интегральный показатель, с помощью которого делаем вывод об 
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эффективности использования технического проекта. 
Оценочные критерии для расчета интегрального показателя 
ресурсоэффективности приведены в таблице 2.14. 
 
 
Таблица 2.14 – Оценочные критерии проекта 
Критерии Весовой коэффициент Балльная оценка разработки 
1. Надежность 0,25 5 
2. Гибкость 0,15 4 
3. Безопасность 0,25 5 
4. Простота эксплуатации 0,25 5 
5. Экономичность 0,10 2 
Итого: 1,00  
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности: 
рi 0,25 5 0,15 4 0,25 5 0,25 5 0,10 2 4,55I             
По 5-балльной шкале показатель ресурсоэффективности проекта имеет 
достаточно высокое значение, что говорит об эффективности использования 
технического проекта. 
 
2.4.2. Анализ и оценка научно-технического уровня проекта 
Для оценки научной ценности, технической значимости и эффективно-
сти проекта необходимо: рассчитать коэффициент научно-технического уровня. 
Коэффициент НТУ рассчитывается при помощи метода балльных оценок, в 
котором каждому из признаков НТУ присваивается определенное число баллов 
по принятой шкале. Общую оценку приводят по сумме балов по всем 








   
где 
ik – весовой коэффициент i – го признака; 
iП  – количественная оценка i – го признака. 
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Таблица 2.15 – Весовые коэффициенты НТУ  
Признаки НТУ Весовой коэффициент 
Уровень новизны 0,5 
Теоретический уровень 0,4 
Возможность реализации 0,2 
Таблица 2.16 – Шкала оценки новизны 
Баллы Уровень 
1-4 Низкий НТУ 
5-7 Средний НТУ 
8-10 Сравнительно высокий НТУ 
11-14 Высокий НТУ 
Таблица 2.17 – Значимость теоретических уровней  
Характеристика значимости теоретических уровней Баллы 
Установка законов, разработка новой теории 10 
Глубокая разработка проблем, многосторонний анализ, 
взаимозависимость между факторами 
8 
Разработка способа (алгоритм, вещество, устройство, программы) 6 
Элементарный анализ связей между факторами (наличие гипотезы, 
объяснение версий, практические рекомендации) 
2 
Описание отдельных факторов (вещества, свойств, опыта, результатов) 0,5 
 
 
Таблица 2.18 – Возможность реализации по времени и масштабам 
Время реализации Баллы 
В течение первых лет 10 
От 5 до 10 лет 4 
Свыше 10 лет 2 
Масштабы реализации Баллы 
Одно или несколько предприятий 2 
Отрасль 4 


















0,5 6 0,4 8 0,2 10 0,2 2 8,6.НТУ           
По полученным результатам расчета коэффициента научно-
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технического уровня можно сделать вывод, что данный проект имеет среднюю 
значимость теоретического и практического уровня, и при этом используется в 
широком спектре отраслей. 
 
 
2.4.2 Оценка важности рисков 
 
При оценке важности рисков оценивается вероятность их наступления 
(Pi). По шкале от 0 до 100 процентов: 100 – наступит точно, 75 – скорее всего 
наступит, 50 – ситуация неопределенности, 25 – риск скорее всего не наступит, 
0 – риск не наступит. Оценка важности риска оценивается весовым 
коэффициентом (wi). Важность оценивается по десятибалльной шкале bi.  
Сумма весовых коэффициентов должна равняться единице. Оценка важности 
рисков приведена в таблице 2.19. 
Таблица 2.19 – Экономические риски 
№ Риски Рi bi wi Рi*wi 
1 Инфляция 100 1 0,019 1,961 
2 Экономический кризис 75 2 0,039 2,941 
3 Недобросовестность поставщиков 25 6 0,117 2,941 
4 Непредвиденные расходы в плане работ 50 7 0,137 6,863 
5 Снижение уровня спроса на продукцию 25 10 0,196 4,902 
6 
Сложность выхода на мировой рынок вследствие 
монополизированности рынка 
50 7 0,137 6,863 
7 Колебания рыночной конъюнктуры 25 6 0,117 2,941 
8 Отсутствие в числе сотрудников экономистов 25 2 0,039 0,980 
9 Низкие объемы сбыта 50 10 0,196 9,804 
Сумма   51 1,000 40,196 
Таблица 2.20 – Технологические риски 
№ Риски Рi bi wi Рi*wi 
1 Возможность поломки оборудования 25 7 0,250 6,250 
2 Низкое качество поставленного оборудования 25 9 0,321 8,036 
3 Неправильная сборка оборудования 75 8 0,286 21,429 
4 Опасность для работающего персонала и аппаратуры 50 4 0,143 7,143 
Сумма   28 1 42,857 
Таблица 2.21 – Научно-технические риски 
№ Риски Рi bi wi Рi*wi 
1 Развитие конкурентных технологий 75 7 0,146 10,938 
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2 Создание новых методов синтеза 50 7 0,146 7,292 
3 Риск невозможности усовершенствования технологии 25 8 0,167 4,167 
4 Отсутствие результата в установленные сроки 50 7 0,146 7,292 
5 
Получение отрицательного результата при внедрении в 
производство 
50 10 0,208 10,417 
6 Несвоевременное патентование 25 9 0,188 4,688 
Сумма   48 1,000 44,792 
Далее производим расчет общих рисков, результат которого приведен в 
таблице 2.22. 
Таблица 2.22 – Общая оценка риска проекта 
Виды рисков в группе Pi bi Wi Pi*Wi 
Экономические 40,196 10 0,40 16,078 
Технологические  42,857 9 0,36 15,429 
Научно-технические 44,792 6 0,24 10,750 
Итого 
 
25 1 42,257 
Итоговая оценка риска проекта составила порядка 40%, т.е. проект 
имеет право на жизнь, хотя и не лишен препятствий.  
Для того чтобы избежать риски или минимизировать их воздействие на 
проект необходимо проводить мероприятия по борьбе с рисками. 
Таким образом, анализируя результаты данного раздела, можно 
заключить, что   проводимое исследование имеет высокую значимость 
теоретического и практического уровня, а также приемлемый уровень рисков. 
Это подтверждает целесообразность проводимого научного исследования.  
 
Выводы 
В ходе выполнения раздела «Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение» были решены следующие задачи: 
1. Проведена оценка коммерческого потенциала и перспективности 
проведения научно-технического проекта на примере SWOT-
анализа, результат которого показал высокий потенциал 
проектирования. 
2. Определен полный перечень работ, проводимых при выполнении 
научно-технического проекта. Общее число работ составило 6. 
Определена трудоемкость проведения работ. Ожидаемая 
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трудоемкость работ для руководителя проекта составила 183 дня, 
для инженера – 574 дня. Общая максимальная длительность 
выполнения работы составила 564 дня. 
 
3. Суммарный бюджет затрат НТП составил – 730,210 тысяч рублей. 
Расчет бюджета осуществлялся на основе следующих пунктов:  
 амортизация оборудования для НТП; 
 основная заработная плата исполнителей темы; 
 дополнительная заработная плата исполнителей темы; 
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые 
отчисления); 
 накладные расходы. 
4. Определена целесообразность и эффективность научного проекта 
путем анализа и оценки научно-технического уровня. В результате   
проект имеет высокую значимость теоретического и 
практического уровня. 
Следует отметить важность для проекта в целом проведенных в данной 
главе работ, которые позволили объективно оценить эффективность 
проводимого научно-технического проектирования. 
 
